:systemair -

RB /RBK /RBM

Manual
for kanalvarmare avsedd att monteras i rektangulédra ventilationskanaler.

A VIKTIGT: Las denna manual innan produkten monteras, ansluts och tas i bruk.
Spara manualen for framtida bruk.

Manual
for duct heaters designed for mounting in rectangular ventilation ducts.

A IMPORTANT: Please read this manual before installation, connection and using the product.
Save the manual for future use.

Handbuch

fur Elektro-Heizregister zum Einbau in rechtwinkligen Liftungskanale.

A WICHTIG: Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerat montieren, anschliessen
und in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung flr den zuklinftigen Betrieb auf.

Manuel

pour les appareils de chauffage des conduits destinés
a étre installés dans des conduits de ventilation rectangulaires.

A IMPORTANT: Veuillez lire ce manuel avant toute installation, connexion et mise
en service du produit.
Conservez le manuel pour une utilisation future.

(NL) Handleiding

voor kanaalverwarmers welke ontworpen zijn direct in rechthoekig
kanalen te monteren.

A BELANGRIJK: Lees deze handleiding voorafgaand aan de installatie, de aansluiting
en het gebruik van het product.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

@ Opas

kanavalammittimille, jotka on tarkoitettu asennettaviksi suorakaiteen
muotoisiin ilmastointikanaviin.

A TARKEAA: Lue tdmi opas ennen laitteen asennusta, liitantaa ja kayttsonottoa.
Sailyta opas myohempaa kayttéa varten.

Art.nr. 172483-04
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Sdkerhetsinformation

Denna apparat far anvindas av barn dver 8 ar, personer med fysiska eller psykiska
funktionshinder, samt personer som saknar erfarenhet men endast under férutsatt-
ning att de har fatt noggranna instruktioner om apparatens funktioner och eventuella
risker. Barn far ej leka med apparaten. Rengdring och underhall far ej utféras av barn
utan att de har tillsyn. Barn under 3 ar ska inte vara i ndrheten utan standig tillsyn.
Barn mellan 3 och 8 ar far endast satta pa/stanga av apparaten, om den star pa
lamplig plats och de har fatt instruktioner om tillvdgagangssatt eller har tillsyn. De
ska aven informeras om médjliga faror. Barn i aldern 3 till 8 ar far inte satta i kon-
takten, dndra instéllningar eller utféra skétsel/underhall.

Installationen skall utféras av kvalificerad och behérig personal.

Varmarens data for spanning och effekt framgar av det elschema som sitter monterat
pa insidan av locket samt av markskylten pa utsidan av locket.

Av elschemat framgar det ocksd information om 6verhettningsskydden.

Tilldten omgivningstemperatur &r -20°C... +30°C.

Varmaren &r tillverkad fér en maximal tillaten utgdende lufttemperatur pa 50°C.
Varmaren skall anslutas till kraftnatet med fast férlagd kabel. En allpolig brytare
skall ingd i den fasta installationen.

Kabelgenomfdringar skall véljas av sadan typ att vdrmarens kapslingsklass bibehalls.
Varmarens IP-klass framgar av markskylten.

Varmaren maste vara kopplad sa, att kraftmatningen till kanalvdrmaren ej kan slas
till utan att tillhérande flakt dessférinnan eller samtidigt startas. Ej heller far den
tillhérande flakten slds fran, utan att kraftmatningen till kanalvdrmaren dessférinnan
eller samtidigt bryts. For effekter dver 30kW rekommenderar vi en efterbldsningstid
pa minst 3 minuter innan fldkten stannas. Detta for att sékerstalla att dverhettnings-
skydden ej utléser av eftervarmen.

Lufthastigheten genom varmaren ska vara minst 1,5 m/s.

Varmaren ar CE-markt och tillverkad i enlighet med féljande standarder:

EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Montering

. Om inte vdrmaren tas i drift inom tre manader skall den forvaras i torrt utrymme (max 40% RH).

Varmaren ar anpassad for montage i ett kanalsystem.

Luftriktningen genom varmaren skall félja luftriktningspilen pa varmaren.

Varmaren kan monteras i horisontell eller vertikal kanal med kopplingslddan &t sidan.

Montering med kopplingslddan uppat eller nedat ar EJ tillatet.

Oppning till rum maste férses med ett val fastsatt galler eller tilluftsdon som skydd mot beréring av
vdrmeelementen, i de fall d& skyddsgaller ej &r monterat pa kanalvarmaren.

I omedelbar narhet till utblasningséppningen, skall en varningstext mot dvertéckning finnas.
Avstandet fran eller till kanalbdj, spjéll, filter eller dyligt, bér minst vara det avstand som motsvarar
varmarens diagonalmatt, d.v.s. fran hérn till hérn i vdrmarens kanaldel, d& det annars finns risk att
luftstrommen genom kanalvarmaren blir ojamn, med risk att éverhettningsskydden léser ut.
Varmaren far isoleras enligt gallande bestammelser for ventilationskanaler/ventilationsaggregat.
Isoleringen maste utgdras av obrénnbart isolermaterial. Isoleringen far ej dolja locket, da méarkskylten
och varningsskylt maste vara synliga och locket skall kunna éppnas.

Kanalvarmaren skall vara tillganglig for utbyte och dversyn.

Avstdndet fran kanalvarmarens pldthélje till tré eller annat brannbart material,

far EJ understiga 100mm.

Max tilldten omgivningstemperatur for RBM ar 30°C.

Max tilldten omgivningstemperatur for RB och RBK &r 40°C.

Max tilldten utgdende lufttemperatur ar 50°C.
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Underhall

1. Normalt behévs inget underhall. En periodisk funktionskontroll och efterdragning av anslut-
ningarna till kraftmatningen, skall utféras minst en gang om aret.

2. For att bibehdlla isolationen i vadrmeelementen maste effektstegen kopplas in och motioneras
under 24h, minst var tredje manad.

Overhettning

Om det manuellt dterstallbara dverhettningsskyddet har 16st ut, skall féljande beaktas:

1. Bryt strommen.
2. Varmarens lock far endast 6ppnas av kvalificerad och behérig personal.
3. Undersdk noga orsaken till att 6verhettningsskyddet har 16st ut.
4. Nar felet har dtgardats, kan dverhettningsskyddet aterstéllas.
Felsokning
RBM

@® Kontrollera att ratt typ av givare anvands och att inkopplingen ar ratt.

@® Kontrollera att givare och bérvardesinstallare har ratt resistans.
Koppla bort dem frén plintarna innan uppmaétning av resistansen.
Givare for 0...30°C skall ha resistansen 10kQ vid 30°C, 11,7kQ vid 20°C och 15kq vid 0°C.
Extern borvardesinstallare skall ha resistansen 0...5kQ.

Full varme utan reglering
@® Bygla/kortslut kretskortsplintarna 15 och 18.

Om véarmen nu kopplas bort, sa ligger felet i den externa givarkretsen. Om varmen inte
kopplas bort och ingen lysdiod &r tédnd pa kretskortet, kan felet vara kortslutning i en triac.

Ingen vdrme

@ Kontrollera att det finns matningsspanning och att det manuellt 3terstallbara éverhettnings-
skyddet ej I6st ut.

@® Kontrollera forreglingar, sakringar, brytare, m.m.

@ Koppla bort givaren fran varmarens plintar.

Om varmaren startar nu, sa ligger felet i den externa givarkretsen.
Annars ar felet i regulatorn (TTC).
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Safety information

. This appliance may be used by children aged eight years or above, people with

physical and mental disabilities as well as those who lack any experience, provided
that they have received detailed instructions about the functionality of the appliance
and any risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance
must not be performed by children without proper supervision. Children under three
years of age should not be near the appliance without constant supervision. Children
between three and eight years old may only turn on/shut off the appliance if it is
located in a suitable position and they have received instructions about the proper
course of action, or are being supervised. They shall also be informed about possible
dangers. Children between three and eight years old may not connect the device,
change its settings or perform care/maintenance.

The installation must be carried out by qualified and authorized personnel.

The heater supply voltage and loading specifications appears on the circuit diagram
on the inside of the lid and on the ratings plate on the outside of the lid.

The circuit diagram also contains information about the thermal cut-outs.

The allowed ambient temperature is -20°C ... +30°C.

The heater is made for a highest outgoing air temperature of 50°C.

The heater must be connected to the mains using permanently installed cables.

The fixed installation must include an all-pole switch. The cable glands must be
selected such that the IP class of the heater is maintained. The protection class of
the heater is stated on the ratings plate.

The heater has to be connected in such a way that the supply voltage must not be
switched on, unless the associated fan is switched on at the same time or in advance.
Furthermore, the associated fan must not be switched off, unless the heater supply
voltage is switched off at the same time or in advance. For loads higher than 30kW
we recommend a fan after-blow time of at least 3 minutes, to avoid tripping of the
thermal cut-outs due to the remaining heat.

The air velocity through the heater must be at least 1.5 m/s.

The heater is CE marked and made in accordance with these standards:

EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Installation

. If the heater is not to be used within three months, it must be stored in a dry room (max. 40% RH).

The heater is designed for installation in a duct system.

The airflow direction through the heater must follow the arrow on the heater lid.

The heater may be installed in a horizontal or a vertical duct, with the junction box sideways.
Installation with the junction box upwards or downwards is NOT allowed.

Inlets into rooms must be covered with a fixed grilles or air inlet unit that prevents the heating elements
from being touched, in the case a grille is not installed on the heater.

A warning text regarding not covering the heater should be placed next to the outlet air opening.

The minimum distance to duct bends, dampers, filters, etc. must be at least the same as the diagonal
measure of the heater, i. e. from corner to corner of the duct section of the heater. Otherwise there is a
risk for irregularities in the air through the heater, which may trigger the overheat protection.

The heater may be insulated in accordance with applicable regulations for ventilation ducts/ventilation
devices. The insulation must consist of fireproof insulation material. The insulation may not cover the lid
as the ratings plate and warning sign must be visible and the lid must be accessible for opening.

The heater must be accessible for replacement and inspection.

The distance from the metal surface of the heater to wood or other flammable materials,

may NOT be less than 100mm.

Maximum allowed ambient temperature for RBM is 30°C.

Maximum allowed ambient temperature for RB and RBK is 40°C.

Maximum allowed outgoing air temperature is 50°C.

4
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Maintenance

1. Normally, no maintenance is needed. A periodic function check, and re-tightening of the power
terminals, must be carried out at least once a year.

2. To maintain the insulation characteristics of the heating coils, they must be activated for 24h,
at least every 3 months.

Overheating

If the manually reset cut-out has tripped, the following must be considered:
Switch the power supply off.

The lid of the heater may only be opened by qualified and authorized personnel.
Carefully investigate the cause of the tripping of the cut-out.

When the fault has been rectified, the overheating cut-out may be reset.

PN

Troubleshooting
RBM

@ Check that the sensor is of the correct type and that it is terminated correctly.

@® Check the resistance of the sensor and the set value potentiometer.
Disconnect them from the terminals before any measurements are taken.
Sensors for 0...30°C should have a resistance of 10kQ @ 30°C, 11.7kQ @ 20°C and 15k @ 0°C.
The external set value potentiometer should have a resistance of 0...5kQ.

Full heating power but no regulation
@® Strap/short-circuit the PCB terminals #15 and #18.

If this results in the heating now being turned off, then the fault is in the external sensor
circuitry. If this doesn’t turn the heating off and no LED is lit up on the PCB, then there may
be a short in a triac.

No heating

@® Check that there is mains voltage at the heater supply terminals, and that the manual reset
overheating cut-out, has not tripped.

@® Check the interlocking devices, fuses, breakers, etc.

@® Disconnect the sensor from the terminals.

If the heater starts now, then the fault is in the external sensor circuitry.
Otherwise, the fault is in the controller (TTC).
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Sicherheitshinweise

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren, kdrperlich oder geistig Behinderten
sowie von uner fahrenen Personen bedient werden, jedoch nur, wenn sie Uber die
Funktionen des Gerates eingehend unterrichtet und auf die Gefahren aufmerksam
gemacht wurden. Das Gerat ist kein Kinderspielzeug. Kinder dirfen das Gerat nicht
ohne Aufsicht reinigen oder warten. Kinder unter drei Jahren dlrfen sich nicht ohne
standige Aufsicht in der Nahe des Gerates aufhalten. Kinder zwischen drei und acht
Jahren dirfen das Gerat nur ein- oder ausschalten, wenn es ordnungsgemaf auf-
gestellt ist und sie bezliglich der Handhabung instruiert wurden oder unter Aufsicht
sind. Auch sind sie auf die mdglichen Gefahren aufmerksam zu machen. Kinder ab
3 bis zu 8 Jahren dirfen das Gerat nicht einschalten, anders einstellen oder reinigen
und warten.

Die Installation ist von einer qualifizierten und zertifizierten Fachkraft auszufiihren.
Die Spannungs- und Leistungswerte des Heizgerates sind dem Schaltschema auf der
Innenseite der Abdeckung beziehungsweise dem Typschild auf der AuBenseite zu
entnehmen. Das Schaltschema informiert auBerdem iber den Uberhitzungsschutz.
Die zulassige Umgebungstemperatur betragt -20°C ... +30°C. Das Heizgerat ist
fUr eine spezifische maximal zuldssige Luftaustrittstemperatur von 50°C ausgelegt.
Das Heizgerat ist mit fest verlegten Kabeln an das Stromnetz anzuschlieBen. Die
feste Installation muss einen allpoligen Schalter beinhalten. Die Kabeldurchfiihrungen
mussen so gewahlt werden, dass die IP-Klasse des Heizgerates beibehalten wird.
Die Schutzart des Heizgerates ist auf dem Typschild angegeben.

Die Stromversorgung des Heizgerates darf nicht einschaltbar sein, ohne dass zuvor
das Geblase in Betrieb genommen worden ist. Genauso wenig darf das Geblase
abzuschalten sein, ohne dass die Stromversorgung unterbrochen wurde. Leistungen
Uber 30kW wird bis zum Anhalten des Geblases eine Nachlaufzeit von mindestens

3 Minuten empfohlen. Damit wird sichergestellt, dass der Uberhitzungsschutz nicht
durch die Restwarme ausgeldst wird. Die Luftgeschwindigkeit durch das Heizgerat
muB mindestens 1,5 m/s betragen.

Das Heizgerat tragt die CE-Kennzeichnung und entspricht den folgenden Normen:
EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Montage

. Wenn das Heizgerat nicht innerhalb von drei Monaten in Betrieb genommen wird, muB3 das Gerat

trocken gelagert werden (max. 40 % r. F.).

Das Heizgerat sind zur Montage in Kanalsystemen vorgesehen.

Das Heizgerat kann in einem horizontalen oder vertikalen Kanal mit seitlichem AnschluBkasten
montiert werden. Eine Montage mit dem Schaltkasten nach unten ist NICHT zulaBig.

Der Luftstrom durch das Heizgerat muBB dem auf dem Gerat angegebenen Richtungspfeil entsprechen.
Die Offnung zum Raum muB zum Schutz vor Beriihren der Heizelemente mit einem gut befestigten
Gitter oder einem Zuluftungsgitter versehen werden, wenn kein Gitter am Lufterhitzer montiert ist.
In unmittelbarer Nahe der Zuluftungsgitter muB ein Warntext angebracht sein, der vor Uberdecken
der Offnung warnt.

Der Abstand von oder zu einem Kanalbogen, einer Klappe, einem Filter 0. &. mu8B mindestens dem
DiagonalmaB des Heizgerates entsprechen, also dem Abstand von Ecke zu Ecke im Kanalteil des
Heizgerates, da sonst die Gefahr besteht, daB der Luftstrom durch das Heizgerat ungleichmaBig wird,
was zum Auslésen des Uberhitzungsschutzes fiihren kann.
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7. Das Heizgerat kénnen gemaB den geltenden Bestimmungen fur Liftungskanale isoliert werden.
Die Isolierung muB aus nicht brennbarem Isoliermaterial bestehen. Die Isolierung darf den Deckel
nicht verdecken, da das Typenschild sichtbar und der Deckel abnehmbar sein muB.

8. Der Kanalteil mit dem eingebauten Heizgerat muBB zwecks Austausch und Wartung zuganglich
sein.

9. Der Abstand vom Blechgehduse des Heizgerates zu Holz oder anderem brennbaren Material
darf 100mm NICHT unterschreiten.

10. Die hochstzulaBige Umgebungstemperatur vom Heizgerdte Typ RBM betragt 30°C.
Die hochstzulaBige Umgebungstemperatur vom Heizgerdte Typ RB und RBK betrigt
40°C.

11. Die hochstzulaBige Luftaustrittstemperatur betragt 50°C.

Wartung

1. Normalerweise ist keine Wartung erforderlich. Eine Funktionskontrolle sowie ein Festziehen der
AnschliBe der Stromversorgung miBen regelmaBig, mindestens jedoch einmal jahrlich erfolgen.

2. Zur Aufrechterhaltung der Heizelementisolierung ist der Lufterhitzer mindestens alle drei Monate
flr eine Dauer von 24h zu betrieben.

Uberhitzung

Bei einem Ausldsen des manuell riickstellbaren Uberhitzungsschutzes ist Folgendes zu beachten:
Es ist die Stromversorgung zu unterbrechen.

Die Abdeckung des Heizgerates darf nur einer qualifizierten Fachkraft gedffnet werden.

Es ist sorgféltig zu identifizieren, warum der Uberhitzungsschutz ausgelést hat.

Nach Beheben des Fehlers kann der Uberhitzungsschutz riickgestellt werden.

PN

Fehlersuche
RBM

@® Uberpriifen Sie, ob der richtige Sensortyp verwendet wird und ob der AnschluB korrekt ist.

@ Uberpriifen Sie, ob der Sensor und das Sollwertpotentiometer den richtigen Widerstand haben.
Trennen Sie sie von den Klemmenbldcken, bevor Sie den Widerstand messen.
Der Sensor soll einen Widerstand von 10kQ bei 30°C, 11,7k bei 20°C und 15kQ bei 0°C haben.
Externes Sollwertpotentiometer muB3 einen Widerstand von 0...5kQ haben.

Volle Warme ohne Regelung
® Uberbriicken Sie die Leiterplattenklemmen 15 und 18.
Wird jetzt die Heizung abgeschaltet, liegt der Fehler im die externe Sensorschaltung.

Wenn dadurch das Heizgerat nicht ausgeschaltet wird und auf der Platine keine LED leuchtet,
liegt mdéglicherweise ein Kurzschluss in einem Triac vor.

Keine Warme

@® Uberpriifen Sie die Versorgungsspannung, und dass der Uberhitzungsschutz nicht ausgeldst hat.
@® Uberpriifen Sie Verriegelung, Sicherungen, Schalter usw.

@® Trennen Sie den Sensor von den Klemmen.

Wenn das Heizgerat jetzt die Heizung einschaltet, liegt der Fehler in der externen Sensorschaltung.
Ansonsten liegt der Fehler im Regulator (TTC).
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Informations de sécurité

1. Cet appareil peut étre employé par des enfants agés d'au moins 8 ans, des personnes
présentant des déficiences physiques ou psychiques et des personnes sans aucune
expérience dans le domaine, uniguement a condition d'avoir recu des instructions
précises concernant les fonctions de I'appareil et des informations concernant les
risques qu'il peut éventuellement présenter. Ne jamais laisser d'enfant jouer avec
I'appareil. Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre confiés a des enfants sans
surveillance. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas rester a proximité du
produit, sans surveillance. Les enfants agés de trois a huit ans ne sont autorisés qu'
a mettre 'appareil sous/hors tension si celuici se trouve dans un endroit adapté et a
condition que les enfants aient regu des instructions concernant le mode opératoire
ou soient supervisés. Ils doivent également étre informés des dangers potentiels.

Les enfants agés de trois a huit ans ne sont pas autorisés a brancher le contact, a

modifier les réglages ni a exécuter I'entretien/la maintenance.

L'installation doit étre confiée a un personnel qualifié et agréé.

Les données de la batterie concernant la tension et la puissance sont indiquées sur le

schéma électrique placé a l'intérieur du couvercle et sur la plaque signalétique placée

a l'extérieur du couvercle. Le schéma électrique comporte également des informations

au sujet de la protection contre la surchauffe.

4. La température ambiante admissible doit étre comprise entre -20°C ... +30°C.

La batterie a été congue pour une température d'air 50°C sortant maximale.

5. La batterie doit étre raccordé au réseau électrique par un cable posé de maniére per-
manente. L'installation fixe doit comporter un interrupteur multipolaire. Les presse-
étoupes doivent étre choisis de sorte que le niveau d'étanchéité de la batterie soit
conservé. La classe IP de la batterie est indiquée sur la plaque signalétique.

6. Les appareils de chauffage doivent étre connectés de telle sorte que la tension
d'alimentation ne doit pas étre activée a moins que le ventilateur associé ne soit
activé en méme temps ou a l'avance. De plus, le ventilateur associé ne doit pas étre
éteint a moins que la tension d'alimentation du réchauffeur ne soit coupée en méme
temps ou a l'avance. Lorsque la puissance nominale est supérieure a 30kW, nous
recommandons d’arréter le ventilateur, ce qui, par conséquent, permet un balayage
d’air d’au moins 3 minutes. Ceci afin que la protection de surchauffe ne soit
pas activée par un post-chauffage. La vitesse de |'air a travers la batterie de chauffage
doit étre au minimum de 1,5 m/s.

7. La batterie est labellisée CE et produite conformément aux normes:

EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

wiN

Montage

1. Si la batterie n'est pas mis en service dans les trois mois, il doit étre stocké dans un local sec
(40% RH max).

2. L'appareil de chauffage est concu pour montage dans un réseau de conduits.
L'appareil de chauffage peut se monter dans un conduit horizontal ou vertical avec le boitier de
raccordement sur le coté.
Le montage avec le boitier de raccordement vers le haut ou vers le bas n’est PAS autorisé.

3. La direction de I'air a travers I'appareil doit suivre la fleche placée sur I'appareil de chauffage.

4. Les ouvertures doivent étre équipées de grilles solidement fixées ou de bouches d'air d'admission
pour empécher tout contact avec I'élément de chauffe.

5. Une notice sera placée a proximité des bouches de soufflage d'air, indiquant que le recouvrement
de celles-ci est dangereux.
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6. La distance entre I'appareil et les coudes des conduits, régulateurs de tirage, filtres etc. doit étre
au moins celle qui correspond a la cote diagonale de 'appareil de chauffage, c’est-a-dire d’un
angle a 'autre de la partie du conduit de I'appareil de chauffage. Afin d'éviter des variations de
pression dans le flux d'air circulant a travers I'appareil, qui risqueraient de déclencher le thermostat
de surchauffe.

7. L'appareil de chauffage peut étre isolé suivant la réglementation en vigueur relative aux conduits
de ventilation. Le matériau d'isolation doit étre ininflammable. L'isolation ne doit pas couvrir le
couvercle, la plague signalétique devant étre lisible et le couvercle amovible.

8. L'appareil de chauffage doit étre disponible pour le remplacement et la révision.

9. La distance entre I'enveloppe en téle de I'appareil et tout objet en bois ou dans un autre matériau
inflarmmable ne DOIT PAS étre inférieure a 100mm.

10. Température ambiante I'appareil de type RBM maxi autorisée est 30°C.
Température ambiante I'appareil de type RB et RBK maxi autorisée est 40°C.
11. Température de sortie maxi autorisée est 50°C.

Entretien

1. La batterie ne requiert normalement aucun entretien. Il convient d'effectuer un contréle de
fonctionnement périodique et un resserrage des raccords d'alimentation en puissance, au moins
une fois par an.

2. Afin de conserver l'isolation dans les éléments chauffants, les étages de puissance doivent étre
raccordés et actionnés pendant 24 heures, au moins une fois par trimestre.

Surchauffe

Si la protection contre la surchauffe a réarmement manuel est déclenchée, procéder comme suit:
Couper le courant.

Le couvercle de la batterie ne peut étre ouvert que par un personnel autorisé et qualifié.

Il convient d'analyser minutieusement la cause du déclenchement de la protection contre la surchauffe.
Une fois le probléme corrigé, la protection contre la surchauffe peut étre réinitialisée.

AN

Dépannage
RBM

@ Vérifier que les capteurs sont du type approprié et qu'ils sont correctement branchés.

@ \Vérifier que le capteur et le potentiométre de consigne ont la bonne résistance.
Débranchez-les du bornier avant de mesurer la résistance.
Les capteurs pour 0...30°C doivent avoir une résistance de 10kQ a 30°C, 11,7kQ a 20°C
et 15k a 0°C.
La résistance du dispositif de réglage de consigne externe doit se situer entre 0...5kQ.

Chauffage maximal hors controdle
@ Cavaliers/court-circuit bornes du circuit imprimé 15 et 18.

Si cela éteint le chauffage, le défaut est dans le circuit du capteur externe.
Si cela ne coupe pas le chauffage et qu'aucune LED n'est allumée sur le circuit imprimé,
il peut y avoir un court-circuit dans un triac.

Pas de chauffage

@ \Vérifier la tension d'alimentation et que la protection contre la surchauffe ne s'est pas déclenchée.
@ \Vérifier les verrouillages, les fusibles, les commutateurs, etc.

@® Débranchez le capteur des bornes.

Si la batterie allume le chauffage maintenant, le défaut est dans le circuit du capteur externe.
Sinon, elle est dans le régulateur (TTC).
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Veiligheidsinformatie

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en personen met
een beperkte fysieke of geestelijke gesteldheid of met een gebrek aan ervaring en
kennis, mits ze gede tailleerde instructies hebben gekregen m.b.t. het gebruik van het
toestel op een veilige wijze en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet
met het toestel spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet zonder toezicht door
kinderen worden uitgevoerd. Kinderen jonger dan drie jaar mogen niet zonder constant
toezicht in de buurt van het toestel zijn. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen alleen
het toestel in-/uitschakelen wanneer het op een geschikte plaats staat en wanneer zij
instructies hebben gekregen over de uit te voeren handelingen, of wanneer er toezicht
wordt gehouden. Ze dienen ook te worden geinformeerd over mogelijke gevaren.
Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat niet aansluiten, de instellingen
ervan wijzigen of onderhoud uitvoeren.

Alle installatiewerkzaamheden moeten door een erkende monteur worden uitgevoerd.
De gegevens van de verwarming wat betreft de spanning en de gevolgen daarvan
worden vermeld op het bedradingsschema dat aan de binnenzijde van de afdekking

is aangebracht, en op het specificatieplaatje aan de buitenzijde van de afdekking. Het
bedradingsschema bevat ook informatie over de bescherming tegen oververhitting.

De toegestane omgevingstemperatuur is -20°C ... +30°C. De verwarming is ontworpen
voor een maximale toegestane afgegeven luchttemperatuur 50°C.

De verwarming moet met een vaste kabel worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
De vaste installatie moet een meerpolige schakelaar bevatten. Leidingsinvoeren moeten
van een type zijn waardoor de beschermingsklasse van de verwarming kan worden
behouden. De IP-klasse van de verwarming is op het specificatieplaatje aangegeven.
De verwarming moet worden geinstalleerd so dat het mag niet mogelijk zijn om de
verwarming van voeding te voorzien zonder dat de ventilatie eerst is ingeschakeld.

Het mag ook niet mogelijk zijn om de ventilatie uit te schakelen zonder de voeding van
de verwarming te onderbreken. Voor vermogens hoger dan 30 kW adviseren wij een
nablaastijd van ten minste 3 minuten voordat de ventilator tot stilstand komt. Dat moet
garanderen dat de oververhittingsbeveiligingen niet door de nawarmte worden geactiveerd.
De luchtsnelheid door de verwarming moet minimaal 1,5 m/s bedragen.

De verwarming is CE-gemarkeerd en wordt geproduceerd in overeenstemming met:

EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Montage

. Als de verwarming niet binnen drie maanden in gebruik wordt genomen, moet deze in een droge

ruimte worden bewaard (max. 40% RH).

De verwarming is geschikt voor montage in een kanaalsysteem.

De verwarming kan worden gemonteerd in een horizontaal of vertikaal kanaal met de aansluitkast
aan de zijkant. Montage met de aansluitkast naar beneden, of naar boven, is NIET toegestaan.
De luchtrichting door de kanaalverwarming moet de pijl volgen op het deksel van de aansluitkast.
De opening naar de ruimte moet zijn voorzien van een goed vastgezet rooster of aanzuigopening
die bescherming geeft tegen het aanraken van het verwarmingselement.

In de onmiddellijke nabijheid van de uitblaasopening moet zich een waarschuwingstekst bevinden
tegen het afdekken van deze opening.

De afstand van of tot de kanaalbocht, klep, filter of dergelijke, moet minimaal gelijk zijn aan de
afstand die overeenkomt met de diagonale afmeting van de kanaalverwarming, d.w.z. van hoek tot
hoek op het kanaaldeel van de kanaalverwarming, aangezien er anders een risico bestaat dat de
luchtstroom door de kanaalverwarming onevenwichtig wordt, met het risico dat de oververhitting
wordt geactiveerd.
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7. De verwarming kunnen volgens de normaal geldende regels voor het isoleren van kanaalstukken
geisoleerd worden. Echter dient het isolatie materiaal onbrandbaar te zijn. De deksel van de
aansluitkast dient vrij te blijven van isolatie i.v.m. het zichtbaar blijven van het type plaatje.

8. De kanaalverwarming moet toegankelijk zijn voor demontage en inspectie.

9. De afstand tussen de metalen omkasting van de verwarming en elk hout of ander brandbaar
materiaal mag NIET minder zijn dan 100mm.

10. De maximale omgevingstemperatuur voor de verwarming van het type RBM bedraagt 30°C.
De maximale omgevingstemperatuur voor de verwarming van het type RB en RBK
bedraagt 40°C.

11. De maximale uitgaande temperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.

Onderhoud

1. Onder normale omstandigheden is geen onderhoud nodig.
Minimaal een keer per jaar moeten de functies periodiek worden gecontroleerd en moeten de
aansluitingen van de voeding opnieuw worden aangedraaid.

2. Om de isolatie in de verwarmingselementen te behouden, moet de voedingsspanning minimaal
elke 3 maanden worden aangesloten en 24 uur actief zijn.

Overhitting

Als de oververhittingsbescherming die handmatig wordt gereset, wordt ingeschakeld, moet met het
volgende rekening worden gehouden:

1. Schakel de voeding uit.
2. De deksel van de aansluitdoos mag alleen door een gekwalificeerde monteur worden geopend.
3. Onderzoek nauwkeurig waarom de oververhittingsbescherming is ingeschakeld.
4. De oververhittingsbescherming kan worden gereset als de oorzaak is verholpen.
Storingzoeken
RBM

@® Controleer of het correcte type sensor is toegepast en of de koppelingen juist zijn.

@® Controleer of de instellingen van de sensor en de richtwaardepotentiometer de juiste weerstand
hebben. Maak deze los van de aansluitklemmen voordat u de weerstand opmeet.
De sensor voor 0...30°C moet een weerstand hebben van 10kQ bij 30°C, 11,7kQ bij 20°C
en 15kQ bij 0°C.
De externe richtwaardepotentiometer moet een weerstand hebben van 0...5kQ.

Volle vermogen verwarming, maar geen regeling
@® Overbrug de printplaataansluitklemmen 15 en 18.

Als de verwarming nu is uitgeschakeld, is de fout in het externe sensor circuit. Als de verwarming niet
is uitgeschakeld en er geen LED brandt op de printplaat, kan de fout een kortsluiting in een triac zijn.

Geen verwarming

@® Controleer de voedingsspanning, en of de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.
® Controleer vergrendelingen, zekeringen, verbrekers, enzv.

@® Koppel de sensor los van de aansluitklemmen.

Als de verwarming nu start, is de fout in het externe sensorcircuit.
Zo niet dan, is de fout in de regelaar (TTC).
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Turvallisuustiedot

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset, fyysisia tai psyykkisia rajoitteita
omaavat tai kokemattomat henkilét, mutta vain silla edellytyksella, ettd he olevat
saaneet tasmalliset ohjeet laitteen toiminnasta ja mahdollisista riskeista.

Lapset eivat saa leikkia laitteen kanssa. Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaat lapset eivat saa olla lahettyvilld ilman jatkuvaa
valvontaa. Kolme vuotta tayttaneet mutta alle 8-vuotiaat lapset saavat kdaynnistaa

tai pysayttaa laitteen, jos se on sopivassa paikassa ja he saavat ohjeet kaynnistysta
varten tai ovat valvonnan alaisena. Heille tulee myds kertoa mahdollisista vaaroista.
Kolme vuotta tayttaneet mutta alle 8-vuotiaat lapset eivat saa asettaa kontakteja,
muuttaa asetuksia tai toteuttaa huoltoa/kunnossapitoa.

Asennuksen saa suorittaa vain pateva ja valtuutettu ammattilainen.

Lammittimen jannite- ja tehotiedot ovat kirjoitettu sahkdkaavioon, joka on
sijoitettukannen sisapintaan, seka merkkikylttiin, joka on kannen ulkopinnassa.
Sahkdkaaviosta 16ytyvat myds ylikuumenemissuojan tiedot.

Lammittimen IP-luokka on luettavissa merkkikyltissa.

Sallittu ymparistdonlampdtila on -20°C ... +30°C.

Lammitin on valmistettu erityisesti suurinta sallittua poistoilman lampdétilaa varten 50°C.
Lammitin tulee liittda sahkoéverkkoon kiintedsti asennettavalla kaapelilla. Kiinteassa
asennuksessa tulee olla kaikkinapainen katkaisija. Kaapelildpiviennit tulee valita siten,
etta lammittimen suojaluokka pysyy samana.

Lammittimen IP-luokka on nahtdvissa merkkikyltissa.

Lammittimen virransyottd ei saa olla mahdollista kaynnistamatta tuuletinta etukateen
tai samanaikaisesti. Puhallinta ei myoskaan pida voida kytkea pois paalta ilman, etta
[@mmittimen virransyo6ttoé katkaistaan sitd ennen tai samalla.

Jos tehoarvo on yli 30kW, suosittelemme lammittimen jalkipuhallusaika on 3 minuuttia,
ennen kuin tuuletin pysahtyy. Talla varmistetaan, etta ylikuumenemissuoja ei aktivoidu
jalkildmmaosta.

Ilmavirran lapi on oltava vahintaan 1,5 m/s.

Lammitin on CE-merkitty ja se on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti:

EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Asennus

. Jos lammitinta ei oteta kayttoon kolmen kuukauden kuluessa, pitda varastoida se kuivassa paikassa

(suhteellinen kosteus korkeintaan 40%).

Lammitin soveltuu asennettavaksi kanavajarjestelmaan.

Lammitin voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan kanavaan niin, etté kytkentdrasia tulee sivulle.
Kytkentarasiaa EI saa asentaa ylOstai alaspain.

Ilmavirran on kuljettava lammittimen lapi lammittimen kannessa olevan nuolen mukaisesti.
Huoneeseen tulevaan aukkoon on asennettava hyvin kiinnitetty ristikko tai tuloilmasaleikkd suojaksi,
ettei vastuksiin paase koskemaan.

Ilman ulostuloaukon valittémadssa laheisyydessa on oltava teksti, joka varoittaa aukon peittamisesta.
Etdisyys kanavan mutkasta, pellistd, suodattimesta tai vastaavasta on oltava vahintaan kanavalam-
mittimen halkaisijan mittainen eli lammittimen kanavaosan kulmasta kulmaan. Muuten on vaarana,
etta lammittimen kautta kulkeva ilmavirta muodostuu epatasaiseksi, jolloin ylikuumenemissuoja
saattaa laueta.

Lammittimien eristamisessa on noudatettava voimassa olevia ilmastointikanavia koskevia maarayksia.
Eristysmateriaalin on oltava palamatonta eika se saa peittaa kantta, silla arvokilpi on oltava nakyvissa
ja kansi irrotettavissa.
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8. Lammittimen kanavaosa lampdvastuksineen on oltava vaihdettavissa ja huollettavissa. L
9. Lammittimen peltikotelon etadisyys puuhun tai muuhun palavaan materiaaliin on oltava VAHINTAAN
100mm.
10. Suurin sallittu ympariston lampdoétila RBM-tyyppisten lammittimille on 30°C
Suurin sallittu ympariston lampotila RB- ja RBK-tyyppisille lammittimille on 40°C.
11. Ulosvirtaavan ilman suurin sallittu lampétila on 50°C.

Huolto

1. Tavallisesti kunnossapitoa ei tarvita. Vahintaan kerran vuodessa tulee kuitenkin suorittaa
toimintatarkastus ja virransyottéliittimien kiristys.

2. Lammityselementtien eristyskyvyn sailyttamiseksi on tehopiirit kytkettava paalle 24 tunninajaksi
vahintaan joka kolmas kuukausi.

Ylikuumeneminen

Jos manuaalisesti palautettava ylikuumenemissuoja on lauennut, on otettava huomioon seuraava:
Katkaise virta.

Ainoastaan asiasta vastuussa oleva ja pateva henkilékunta saa avata lammittimen kannen.

Tutki tarkkaan, miksi ylikuumenemissuoja on lauennut.

Kun vika on korjattu, ylikuumenemissuoja voidaan palauttaa normaalitilaan.

PN

Vianetsinta
RBM

@ Tarkista, etta kaytdssa on oikeantyyppinen anturi, ja etta kytkenta on oikeanlainen.
@ Tarkista, etta anturissa ja asetusarvon saatimessa on oikea vastus.
Kytke ne irti kytkentarimoista ennen kuin vastus mitataan.
0...30°C:seen tarkoitetun anturin vastuksen on oltava 10 kQ 30°C:ssa, 11,7 kQ 20°C:ssa ja
15 kQ 0°C:ssa.
Ulkoisen asetusarvon sadtimen vastuksen on oltava 0...5kQ.

Taysi lampo ilman saatelya
@® Aseta hyppylangat nastojen 15 ja 18 valiin.
Jos lampo kytketaan pois paalta nyt, vika on ulkoisessa anturipiirissa.
Jos lampoa ei katkaista eika ole LED-merkkivaloa piirilevylla, vika voi olla oikosulku jossakin triacissa.

Ei lampoa

@ Tarkista, etta syottojannite esiintyy ja ettei ylikuumenemissuoja ole lauennut.
@® Tarkista lukitukset, sulakkeet, katkaisimet jne.

@ Irrota anturipiiri riviliitin.

Jos lammitin kaynnistyy nyt, vika on ulkoisessa anturipiirissa.
Muussa tapauksessa vika on saatimessa (TTC).
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RB / RBK
S

Kanalvarmare fér extern varmereglering

Kanalvdrmaren ar avsedd for extern styrning, via en regulator av typ TTC, eller via en termostat.

Duct heater for external heating control

The duct heater is designed for external control, by a controller of type TTC, or by a thermostat.

Elektro-Heizregister fur externe Warmeregelung

Der Elektro-Heizregister ist fur die externe Regelung Uber einen Thyristor vom Typ TTC, oder iber einen
Thermostaten vorgesehen.

Appareil de chauffage de conduits a contrdle de chauffage extérieur

L'appareil de chauffage est congu pour étre contrélé extérieurement a I'aide d'un thyristor de type TTC
ou d'un thermostat.

D

Kanaalverwarmer voor externe temperatuurregeling

De kanaalverwarmer is bedoeld voor externe regeling, via een regelaar van het type TTC, of via een thermostaat.

CED

Kanavalammitin ulkoiseen lammdnsaéatelyyn

Kanavaldmmitin on suunniteltu ulkoiseen ohjaukseen, TTC-tyypin saatimella tai termostaatilla.
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[2120]19]
400V 3~

16 kW
18,6...21,1Q
212...241A

F1 = Automatiskt atergaende 6verhettningsskydd

16 kW
18,6 ...21,1Q
212...241A

17 kW
17,5...199Q
225...256A

400V 3~

16 kW
186...21,1Q
212 241 A

17 kW
17,5...199Q
225...256A

15 kW
19,9...226Q
19,9...226A

Over heat protection with automatic reset
Uberhitzungsschutz mit automatischer Riickstellung

Thermostat de surchauffe a réarmement automatique
Overhittingsbeveiliging met utrum reset
Automaattisesti palautettava ylikuumenemissuoja

[12[11]i0]
400V 3~

16 kW
18,6 ...21,1Q
21,2...241A

17 kW
17,5..199Q
225..256A

15 kW
19,9..226Q
199...226A

17 kW
17,5...199Q
225...256A

13,5 kW
221...251Q
179...20,3A

11 kW
27,1...30,8Q
146...16,5A

16 kW
186...21,10
212 .. 241A

17 kW
17,5...19,90Q
225..256A

15 kw
199..2260Q
19.9...226A

17 kW
17,5...199Q
2255...256A

13,5 kW
221..2510
17.9...203A

11 kW
27,1..308Q
146 ... 165A

15 kW
19.9..226Q
19,9... 22,6A

9 kW
33,1..376Q
119...135A

[eIsT4 3 2] 1]

[eIsT4 3 2] 1]

[6TsT4]312]1]

[eIsT4 32 1]

[eIsT4 3 2] 1]

[6TsT4]312]1]

[eIsT4 3] 1]

[eIsT4 3 2] 1]

ELSCHEMA / WIRING DIAGRAM / SCHALTPLAN / BRANCHEMENTS ELECTRIQUES / AANSLUITSCHEMA / SAHKOKAAVIO

RB 100-50/80-5

RB 100-50/68-4
RB 80-50/68-4

RB 100-50/45-3
RB 80-50/45-3
RB 70-40/45-3
RB 60-35/45-3

RB 60-30/34-2

RB 70-40/27-2
RB 60-35/27-2
RB 50-30/27-2

RB 60-30/22-2
RB 50-25/22-2

RB 50-30/15-1
RB 50-25/15-1
RB 40-20/15-1

RB 40-20/9-1

F2 = Manuellt aterstéllbart dverhettningsskydd
Over heat protection with manual reset
Uberhitzungsschutz mit manueller Riickstellung
Thermostat de surchauffe a réarmement manuel
Overhittingsbeveiliging met handmatige reset
Manuaalisesti palautettava ylikuumenemissuoja

15 kW

199...226Q
199...226 A

12 kW

248..2820Q
159 ... 18,0A

400V 3~

EE

9 kW
33,1...376Q
11,9...135A

EE

6 kW
49,7 ...56,4Q
7,95...9,02A

6 kW

49,7 ...56,4 Q
7,95...9,02A

400V 3~

6 kW

49,7 ...56,4Q
7,95...9,02A

49,7 ...56,4Q
7,95...9,02A

6 kW

49,7 ...564Q
7,95...9,02A

8,5 kW
35,1...39,80Q
11,3...12,8A

9 kW

33,1...376Q
1,9...135A

9 kW

33,1...376Q
1,9 ...135A

9 kw

33,1...376Q
1,9...135A

8,5 kW
351...398Q
13 ... 12.8A

[eTsT4]312]1]

[eIsT4]3 2] 7]

[eIsT4]e 2] 1]

[eIsT4]3 2] 7]

[eIsT4]3 2] 1]

RBK 66/39

RBK 55/33

RBK 50/21

RBK 45/17
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®

Kanalvarmare med inbyggd temperaturregulator fér extern bérvardesinstallning.

8

Duct heater with built-in temperature controller for external set value adjustment.

®

Elektro-Heizregister mit eingebautem Temperaturregler fir externe Sollwerteinstellung.

3

Appareil de chauffage avec régulateur de température intégré pour le réglage externe
de la valeur de consigne.

®

Kanaalverwarmer met ingebouwde temperatuurregeling t.b.v. externe setpoint instelling.

5

Kanavaldmmitin, jossa on sisdanrakennettu saadin ulkoista asetusarvon saatamista varten.
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OBS'!
/&\ Kretskortet &r spanningsférande nar varmarens matningsspanning ar ansluten.

A = Intern bérvardespotentiometer. Anvénds ej i varmare typ RBM.

B = Bygel (Int/Ext) skall vara SLUTEN.

C = Trimpotentiometer justerad vid tillverkningen av regulatorn. Andra INTE instaliningen!
D = Bérvardesinstallning fér MIN-begransning. Anvands ej i varmare typ RBM.

E = Borvardesinstélining for MAX-begrénsning. Anvands ej i vdrmare typ RBM.

F = Bygel (MAX) skall vara OPPEN.

G = Bygel (MIN) skall vara OPPEN.

WARNING !
The PCB is at mains voltage level when the heater is connected to mains.

A = Internal set-point potentiometer. Not used in heaters of type RBM.

B = Jumper (Int/Ext) must be SHORTED.

C = Trim potentiometer set at manufacturing. Do NOT adjust!

D = Set-point potentiometer for the MIN limit. Not used in heaters of type RBM.
E = Set-point potentiometer for the MAX limit. Not used in heaters of type RBM.
F = Jumper (MAX) must be OPEN.

G = Jumper (MIN) must be OPEN.

HINWEIS !
& Die Leiterplatte steht unter Spannung, sobald das Heizgerat eingeschaltet ist.

A = Internes Sollwertpotentiometer. Nicht mit Heizregisters vom Typ RBM verwendet.

B = Der Biigel (Int/Ext) muss GESCHLOSSEN sein.

C = Das Einstellpotentiometer wurde bei der Herstellung des Reglers eingestellt. Einstellung NICHT andern!

D = Sollwertpotentiometer fir die MIN-Begrenzungsfunktion. Nicht mit Heizregisters vom Typ RBM verwendet.
E = Sollwertpotentiometer fur die MAX-Begrenzungsfunktion. Nicht mit Heizregisters vom Typ RBM verwendet.
F = Der Bugel (MAX) muss OFFEN sein.

G = Der Buigel (MIN) muss OFFEN sein.

REMARQUE !
La carte a circuit imprimé est conductrice de tension quand la batterie est sous tension.

A= Potentiométre interne de réglage de consigne. Ne pas utiliser dans pour les appareils de chauffage type RBM.

B = Cavalier, (Int/Ext), doit &tre en FERME.

C = Le réglage du potentiométre d’ajustement est effectué lors de la fabrication du régulateur. Ne PAS changer le réglage!

D = Potentiométre de réglage de consigne pour fonction de limitation MINIMALE. Ne pas utiliser dans pour les appareils de chauffage type RBM.
E = Potentiométre de réglage de consigne pour fonction de limitation MAXIMALE. Ne pas utiliser dans pour les appareils de chauffage type RBM.
F = Cavalier, (MAX), doit étre en OUVERT.

G = Cavalier, (MIN), doit é&tre en OUVERT.

WAARSCHUWING !
& De printplaat staat onder spanning, zodra de voedingsspanning aangesloten is.

A = Interne normwaardepotentiometer. Wordt niet gebruikt in verwarmers type RBM.

B = Jumper (Int/Ext) moet KORTGESLOTEN zijn.

C = Trimpotentiometer is af fabriek ingesteld. NIET verstellen!

D = Normwaardepotentiometer voor MIN-begrenzing. Wordt niet gebruikt in verwarmers type RBM.
E = Normwaardepotentiometer voor MAX-begrenzing. Wordt niet gebruikt in verwarmers type RBM.
F = Jumper (MAX) moet OPEN zijn.

G = Jumper (MIN) moet OPEN zijn.

HUOM !
Piirilevy on jannitteinen, kun lammittimen syétt6jannite on kytkettyna.

A = Sisainen asetusarvopotentiometri. Ei kdytetd RBM-tyypin kanavalammitin.

B = Liittimen (Int/Ext) on oltava KIINNI.

C = Saatépotentiometrin asetus on séédelty saatimen valmistuksen yhteydessa. ALA muuta asetusta!
D = Asetusarvon saadin MIN-rajoitukselle. Ei kaytetd RBM-tyypin kanavaldmmitin.

E = Asetusarvon saadin MAX-rajoitukselle. Ei kdytetd RBM-tyypin kanavalammitin.

F = Liittimen (MAX) tulee olla AUKI.

G = Liittimen (MIN) tulee olla AUKI.
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Alternativ givarkrets
Alternative sensor circuit
Alternativer Sensorkreis
Circuit alternatif de capteur
Alternatieve sensorkring
Vaihtoehtoinen anturipiiri

1516 1718
o0 O

1| 2| 3| 4 7|8
g
NC_NO,
G
N
o— L

D = Temperaturregulator ( tyristorstyrning )

Temperature regulator ( thyristor control )
Temperaturregler ( Tyristorsteuerung )

Régulateur de température ( régulation par thyristor )
Temperatuurregelaar ( thyristorgestuurd )
Lampétilansaadin  ( tyristoriohjaus )

E = Forregling

Interlocking

Verriegelung

Interrupteur de commande
Vergrendeling

Lukitus

F = Mandverstromstallare

Control switch

Steuerstromschalter

Commutateur de courant de commande
Bedieningsschakelaar

Ohjauspiirin virtakytkin

G = Larmkontakter for indikering av utldst dverhettningsskydd

Alarm relay contacts to indicate activated over heat protection

Alarmkontakte fiir Anzeige von ausgelostem Uberhitzungsschutz

Contacts d'alarme pour indication de thermostat de surchauffe déclenché
Alarmcontacten om een geactiveerde oververhittingsbeveiliging aan te geven
Halytyskoskettimet, jotka halyttavat lauenneesta ylikuumenemissuojasta

NO = Normalt 6ppen kontakt ( sluter vid Gverhettningslarm )

Normally Open contact ( closes at over heating )

Normal offener Kontakt ( schlieRt bei Uberhitzungsalarm )

Contact normalement ouvert ( se déclenche en cas d'alarme de surchauffe )
Normaal open contact ( sluit bij oververhittingsalarm )

Normaalisti avoin kosketin ( sulkeutuu ylikuumenemissuojan lauetessa )
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Kraftmatning

Power supply
Stromversorgung
D'alimentation électrique
Voedingsspanning
Virtaldhde

Manéverspanning
Control voltage
Steuerspannung
Tension de commande
Bedieningsspanning
Kayttsjannite

K = Borvardesinstéllare ( TG-R430)

Set value adjustment ( TG-R430)
Sollwerteinstellung ( TG-R430)

Réglage de valeur consigne ( TG-R430)
Normwaardeinsteller ( TG-R430)
Asetusarvon saadin ( TG-R430)

J = Huvudgivare ( TG-K330, TG-R530 eller TG-R630 )

Main sensor ( TG-K330, TG-R530 or TG-R630 )
Hauptsensor ( TG-K330, TG-R530 oder TG-R630 )
Capteur principal ( TG-K330, TG-R530 ou TG-R630 )
Hoofdsensor ( TG-K330, TG-R530 of TG-R630 )
Padanturi ( TG-K330, TG-R530 tai TG-R630 )

KIJ = Kombinerad borvérdesinstéllare och rumsgivare  ( TG-R430)

Combined set value adjustment and room sensor  ( TG-R430 )

Kombinierter Sollwerteinsteller und Raumsensor  ( TG-R430 )

Appareil combiné de paramétrage de valeur de consigne et capteur de piéce (TG-R430)
Gecombineerde normwaardeinsteller en kamersensor (TG-R430 )

Yhdistetty asetusarvon saadin ja huoneanturi ( TG-R430)

M = Begrénsningsgivare ( TG-K360 )

Limitation sensor ( TG-K360 )
Begrenzungsensor ( TG-K360 )
Capteur de limitation ( TG-K360 )
Begrenzingssensor ( TG-K360 )
Rajoitusanturi ( TG-K360 )

NC = Normalt sluten kontakt ( bryter vid dverhettningslarm )
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Normally Closed contact ( opens at over heating )

Normal geschlossener Kontakt ( unterbricht bei Uberhitzungsalarm )
Contact normalement fermé  ( se déclenche en cas d'alarme de surchauffe )
Normaal gesloten contact ( onderbreekt bij oververhittingsalarm )
Normaalisti suljettu kosketin ( aukeaa ylikuumenemissuojan lauetessa )
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Givarkretsen
The sensor circuitry
Sensorkreis
Circuit de capteurs
Het sensorcircuit
Anturipiiri

Rumsreglering

Room temperature regulation

Raumregelung

Régulation dans la piece
Kamerregelaar

Huoneldmmodn s&ato

! Rumsreglering med separat rumsgivare

! Room temperature regulation with separate room sensor

: Raumregelung mit separatem Raumsensor

. Régulation dans la piéce avec capteur séparé dans la piece

|
|

& sesesey | !
i L wix | 1516 17 18 1920 2122 |

\/ - Huonelamman s&ato erilliselld huoneanturilla

e@] oB
Kamerregelaar met separate kamersensor

Tilluftsreglering

Inlet air temperature regulation

|

|

o@] eo@E1 .
|

1516 17 18 19 20 2122 I

A\

TG-K330

e ) g | ]
J

Zuluftregelung

Régulation de I'air admis
Toevoerluchttemperatuurregelaar

Tuloilman s&até
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K1

J1

J2

P1

P2

K1

J1

J2

P1

P2

G

Huvudgivare
Borvardespotentiometer

Kombinerad rumsgivare
och borvardespotentio-
meter

Begransningsgivare

MIN-begransning
Sluten = Aktiverad
Oppen = Ej aktiverad

MAX-begransning
Sluten = Aktiverad
Oppen = Ej aktiverad

MIN-begransnings-
potentiometer
0..30°C
MAX-begréansnings-

potentiometer
20...60 °C

QL

Hoofdsensor

Normwaardepotentiometer

Gecombineerde
nornwaardeinsteller
en kamersensor

Begrenzingssensor

MIN-begrenzing
Gesloten = Geactiveerd
Open = Niet geactiveerd

MAX-begrenzing
Gesloten = Geactiveerd
Open = Niet geactiveerd

MIN-begrenzings-
potentiometer
0..30°C

MAX-begrenzings-
potentiometer
20...60 °C

Main sensor
Set value potentiometer

Combined room sensor
and set value potentio-
meter

Limitation sensor

Minimum limitation
Shorted = Activated
Open = Deactivated

Maximum limitation
Shorted = Activated
Open = Deactivated

Minimum limitation
potentiometer
0..30°C

Maximum limitation
potentiometer
20...60 °C

GD

Paaanturi
Asetusarvon saadin

Yhdistetty
asetusarvon saadin
ja huoneanturi

Rajoitusanturi

MIN-rajoitus
Suljettu = Aktivoitu
Avoin = Aktivoimaton

MAX-rajoitus
Suljettu = Aktivoitu
Avoin = Aktivoimaton

MIN-rajoituksella
varustettu asetusarvon
saadin 0..30 °C

MAX-rajoituksella
varustettu asetusarvon
saadin 20...60 °C

Puravent, Adremit Limited, 6 County Business Park,
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Hauptsensor
Sollwertpotentiometer
Kombinierter Raumsensor

und Sollwertpotentiometer

Begrenzungsensor

MIN-Begrenzung
Geschlossen = Aktiviert
Offen = Nicht aktiviert

MAX-Begrenzung
Geschlossen = Aktiviert
Offen = Nicht aktiviert

A\

TG-K360

Sollwertpotentiometer fiir
die MIN-Begrenzungsfunktion
0..30°C

M

Sollwertpotentiometer fiir Rumsreglering med MIN- och MAX-tilluftstemperatur
g': hgg\)s-cl:Begrenzungsfunktlon Room temperature regulation with MIN and MAX inlet air temperature

Raumregelung mit MIN- und MAX-Zulufttemperatur

Régulation dans la piéce avec température MIN ou MAX de I'air admis

Kamerregelaar met MIN en MAX  toevoerluchttemperatuur

Huoneldmmon s&atdé MIN- ja MAX-tuloiimaldmpétilalla

Capteur principal

B3 B3
15 S A
\/

ot — e — 1 TG-K360

A\

Potentiometre des valeurs prescrites

Appareil combiné de
paramétrage de valeur de
consigne et capteur de piéce

Capteur de limitation M

Limitation MIN A

Fermé = Activée
Ouvert = Désactivée

Limitation MAX
Fermé = Activée
Ouvert = Désactivée

Potentiomeétre . ) i »
de limitation MIN Rumsreglering med separat rumsgivare samt med MIN- och MAX-tilluftstemperatur

0..30°C Room temperature regulation with separate room sensor and with MIN and MAX inlet air temperature
Potentiometre Raumregelung mit separatem Raumsensor sowie MIN- und MAX-Zulufttemperatur

de limitation MAX
20...60 °C Régulation dans la piéce avec capteur séparé dans la piece et température MIN et MAX d’air admis
Kamerregelaar met separate kamersensor en MIN en MAX toevoerluchttemperatuur

Huonelammon saato erillisella huoneanturilla seka MIN- ja MAX-tuloilmalampétilalla
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